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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS  

Sényő Község Önkormányzata (4533 Sényő, Kossuth u. 69. sz.)   

építtető részére a Sényő, Kossuth u. 22. sz. alatti ingatlanon  

építendő Nappali Idősek Klubja épület építési engedélyezési  tervdokumentációjához 

 

 

 

1. Általános ismertetés 

 

Az építtető a fenti címen az építtető Nappali Idősek Klubja épület kíván létesíteni. Az 

épület hasznos alapterülete: 339,58 m
2
. 

 

 

2. Kockázati egység és kockázati osztály meghatározása az 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 10-11. § és 1. sz. 

melléklete alapján 
 

Rendeltetési egység/ kockázati egység 

 

 

idősek nappali klubja 

kockázati 

besorolás 

Legfelső építményszint 

+0,30 m ;                         0,00-7,00 m között 
NAK 

 

Legalsó építményszint 

pince nincs 
NAK 

legnagyobb befogadóképességű helyiség 

közösségi tér 40 fő               < 50 fő 
NAK 

Menekülési képesség 

segítséggel menekülnek 
AK – OTSZ 5. sz. 

melléklet→ KK 

Tárolt anyag 
- 

Ipari technológia 

 
- 

MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI OSZTÁLY KK 

 

A tűzszakasz méret kialakítás alapján az előírt kockázati osztály KK. Közepes 

kockázat.  
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3. Tűzszakasz kialakítás 

 

A tervezett nappali idősek klubja egy tűzszakaszban kerül kialakításra. Az épület 

hasznos alapterülete egyben a tűzszakasz alapterülete is melynek területe 340 m
2
. 

 

Az 54/2014 (XII. 06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 21. § 

(2) bekezdése alapján óvoda rendeltetés esetén a megengedett legnagyobb tűzszakasz 

méret KK kockázati osztály esetén beépített tűzjelző berendezés nélkül 1000 m
2
.  

 

 

4. Tűzterjedés elleni védelem 

 

Az épület KK kockázati osztályba tartozik. Az épület szabadon állóan kerül 

elhelyezésre. A tűz terjedés elleni védelem tűztávolsággal kerül biztosításra a 

szomszédos épületektől. 

 

A épület mértékadó 

kockázati osztálya 

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület 

mértékadó kockázati osztálya 

NAK  AK  KK MK 

NAK  3 5 6 7 

AK  5 6 7 8 

KK 

idősek nappali klubja 
6 7 8 9 

MK 7 8 9 10 

A tűztávolság biztosított. 

 

 

5. Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági követelményére 

vonatkozó követelmények és tervezett szerkezetek 

 

 Tervezett idősek nappali klubja  előírt 

 

tervezett 

1.  Mértékadó kockázati osztály KK KK 

 

2.  Építmény-

szerkezet 

Pince+földszint 

földszint 

  

3.  Teherhordó 

építmény 

szerkezetek 

Teherhordó falak és merevítéseik  

a pinceszint kivételével 

Porotherm 30 (N+F) falazat 

A2  

REI 30 

 

A1 

REI 240 

4.  Teherhordó pillérek és 

merevítéseik a pinceszint 

kivételével 

A2  

R 30 

 

 

- 

5.  Pinceszinti teherhordó falak  

és merevítéseik 

A2  

REI 45 
 

- 

6.  Pinceszinti pillérek és 

merevítéseik 

A2 

R 45 
 

- 
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7.  Pinceszint feletti födém 

 

A2  

REI 45 
 

- 

8.  Emeletközi és padlásfödém 

 

- 

(A2 REI 30) 
 

- 

9.  Tetőfödém tartószerkezete, 

merevítései, valamint tetőfödém 

60 kg/m
2
 felülettömeg felett 

Eurocode szerint méretezett fa 

rácsostartó alsó oldalról 15 mm 

vastag tűzgátló gipszkarton 

burkolattal+ásványgyapot 

hőszigetelés 

C 

REI 30 

 

 

 

C 

REI 30 

10.  Tetőfödém térelhatároló 

szerkezete (60 kg/m
2
-ig)  

D 

REI 15 

 

- 

11.  Fedélszerkezet 

 
D 

 

- 

12.  Épületen belüli és menekülési 

útvonalnak  minősülő lépcsők és  

lépcsőpihenők tartószerkezetei  

és járófelületének alátámasztó 

szerkezetei  

A2 

R 45 

 

 

 

 

13.  Menekülési útvonalat  képező 

szabadlépcső tartószerkezete 

A1 - 

14.  Tűzterjedés- 

gátlás 

építmény- 

szerkezetei 

Tűzgátló  

alap- 

szerkezet 

Tűzfal 

 

A1 

REI 180 
 

- 

15.  Tűzgátló válaszfal  

30 cm kerámia 

falazat  

B 

EI 30 
 

A1 

EI 240 

16.  Tűzgátló fal 

 

A2  

(R) EI 45 
 

- 

17.  Tűzgátló födém A2 

REI 45 
- 

18.  Tűzterjedés elleni gát A2 a csatlakozó 

födémre, falra előírt 

követelménnyel 

megegyező 

tűzállósági 

teljesítményű, de 

legfeljebb 90 

- 

19.  Tűzgátló 

lezárás 

Tűzgátló 

nyílászáró 

tűzfalba

n 

A2 

EI2 90-C 

- 

20.  tűzgátló 

falban 

D 

EI2 30-C 

- 

21.  felvonó  

akna 

ajtó 

a vonatkozó műszaki 

követelmény szerint 

 

- 

22.  Tűzgátló réskitöltő-

réslezáró rendszerek 

az átvezetéssel 

érintett szerkezettel 

megegyező tűzáll.-i 

teljesítményű, de 

legfeljebb EI 90 
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23.  Tűzgátló lineáris 

hézagtömítések 

a csatlakozó 

szerkezetekre előírt 

követelménnyel 

megegyező 

tűzállósági 

teljesítményű, de 

legfeljebb EI 90 

- 

24.  Tűzgátló záróelem EI 30 - 

25.  Menekülési 

útvonalon 

alkalmazott 

építmény- 

szerkezetek 

Falburkolat D s1, d0 - 

26.  Padlóburkolat Dfl s1 - 

27.  Álmennyezet, mennyezetburkolat D s1, d0 - 

28.  Álpadló D EI 30 - 

29.  Hő- és hangszigetelés, burkolat 

nélkül vagy burkolat mögött 
A2 s1, d0 

- 

 
Az épület egyszintes így az OTSZ. 24. § (2) bekezdés d) pontja alapján homlokzati 

tűzterjedés elleni követelmény nincs. A homlokzaton EPS hőszigetelő rendszer kerül 

elhelyezésre. 

 

További épületszerkezetek 

 

 
Egyéb építményszerkezet Követelmény Tényleges 

 

1. Áthidaló 

porotherm áthidaló vakolattal 

és eurocode szerint mértezett 

monolit vasbeton szerkezet 

 

A1  

R 30 

 

A1 

R 60 

2. Válaszfal  

–általános helyen 

10 cm vastag válaszfal tégla 

 

- 
 

A1 

EI 60 

3. Padlóburkolat 

általános helyen 

kerámia 

 

- 
 

A1 

4. 
Tetőfedés 

tetőcserép 

Broof(t1) 
 

A1 

 

Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU 

rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az 

építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott 

módon igazolni kell. 

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki 

előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az 

alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni: 
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a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által 

elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott 

nyilatkozata, 

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi 

méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető 

építési napló bejegyzése, 

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős 

műszaki vezető építési napló bejegyzése, 

d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető 

építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet 

tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv 

meghatározza. 

 

 

6. Kiürítés 

 

 

A kiürítés megfelelőségének igazolása a Tűzvédelmi műszaki irányelv szerinti 

számítással történik. 

A tervezett tűzszakasz során menekülési útvonal (kiürítés második szakasza) nem 

kerül kialakításra. 

Kiürítés megengedett időtartama az OTSZ. 63. §-a alapján első szakaszban KK 

kockázati osztály esetében: 1,5 perc 

 

 

I. A helyiség kiürítési időtartamának számítása a férfi pihenőből (első szakasz):  

 

a) útszakaszok hossza alapján: 

 

Létszámsűrűség meghatározása:  

alapterület: 15,84 m
2
;  

létszám: 5 fő 

 5/15,84 = 0,31 fő/m
2
   

vízszintes haladási sebesség: 40 m/min 

    t1a=Σ 
 

 
< t1meg 

     t1a= 6/40 =0,15 min < t1m=1,5 min 

 

b) kiürítési útvonal szabad szélessége alapján 

 

     t1b=  
 

   
   < t1meg 

     t1b= 5/41,7 x 0,9 = 0,13 min < t1m=1,5 min 
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Helyiségcsoport kiürítése 

 

a) Helyiségcsoport kiürítése útszakaszok hossza alapján 

 

Férfi pihenőből az étkező felé 

Létszámsűrűség meghatározása a folyosón: 

figyelembe vett alapterület az étkező felé: 9,45 m
2
 

létszám: 5 fő  

 5/9,4 = 0,53 fő/m
2
   

→ vízszintes haladási sebesség: 37 m/min   

    

   t2a=t1ma+ Σ 
 

 
  < t1meg 

   t2a= 0,15 +7,5/37+6/37= 0,51  < t1meg= 1,5 min 

 

b) Helyiségcsoport kiürítése kiürítési útvonal szabad szélessége alapján 

 

t2b= ty+ 
 

   
   Σ 

 

 
  < t1meg 

 

t2b=0,2+5/(41,7x0,7) +0,16= 0,53 < t1meg=1,5 min 

 

c) Helyiségcsoport kiürítése biztonságos térbe vezető ajtó átbocsátóképessége 

alapján  

 

      t2c= ty2+ 
 

   
 < t1meg 

    t2c= 0,1+25/41,7 x0,85 =0,8 min < t1= 1,5 min 

 

 

II. A helyiség kiürítési időtartamának számítása a közösségi térből a szabadba   

 

a) útszakaszok hossza alapján  

Létszámsűrűség meghatározása: 

alapterület bútor nélkül: 59,4 m
2
  

létszám: 40 fő  

 40/59,4= 0,67 fő/m
2
   

→vízszintes haladási sebesség: 37 m/min   

    t1a=Σ 
 

 
< t1meg 

     t1a= 14/37 = 0,38 min < t1m=1,5 min 
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b) kiürítési útvonal szabad szélessége alapján 

     t1b=  
 

   
   < t1meg 

     t1b=40/(41,7 x 0,85) = 1,13 min < t1m=1,5 min 

 

A kiürítés az előírt időtartamon belül biztosított. Az épületben menekülési útvonal nem 

kerül kialakításra.  

A többcélú nagyterem és a közlekedők szabadba vezető ajtók 15 mm kisebb 

magasságú küszöbbel készülnek. 

Biztonsági világítás létesítése nem előírás viszont a tűzvédelem érdekében a 

közlekedőkben, többcélú teremben biztonsági világítás létesítése indokolt. 

Biztonsági jel elhelyezése a kijárati ajtók felett: 

 

 
 

 

7. Tűzoltó egység beavatkozását biztosító követelmények 

 

7.1 Tűzoltási felvonulási terület, út 

 

Az épület rendeltetése, alapterülete alapján tűzoltási felvonulási területet nem kell 

biztosítani. A tervezett épület szilárd burkolatú úton megközelíthető. 

 

7.2  Tűzoltáshoz szükséges oltóanyag 

 

Az oltóvizet a kockázati osztálya alapján az alábbiak szerint kell biztosítani az OTSZ 

72. § (3) bekezdése alapján 

a) NAK osztály esetén legalább fél órán keresztül, 

b) AK osztály esetén legalább egy órán keresztül, 

c) KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül, 

d) MK osztály esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani. 
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A tervezett tűzszakaszban 1,5 órán keresztül kell biztosítani. A tűzszakasz alapterülete 

alapján 300-500 m
2
 között 1200 liter/min oltóvizet kell biztosítani 1,5 órán keresztül. 

A szükséges oltóvíz megközelítési útvonalon mérten 100 m-en belüli tűzcsapról kerül 

biztosításra. 

Amennyiben a szükséges oltóvíz nem biztosítható a vezetékes hálózatról akkor a 

hiányzó mennyisséget tűzi víztároló medence létesítésével kell biztosítani. Az épület 

használatbavételi eljárása során a tűzcsap vízhozama mérési jegyzőkönyvvel kerül 

igazolásra 

 

A kockázati egység alapterülete az 500 m
2
-et nem haladja meg így fali tűzcsapot kell 

létesíteni. 

 

 

7.3. Egyéb 

 

Az épület tetőszerkezetére amennyiben napelem elhelyezése tervezett az alábbi 

előírásokat kell betartani:  

A napelem DC oldalán tűzeseti lekapcsolót kell létesíteni. 

A napelemes rendszer DC- oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben 

kialakult tűz esetén csökkenteni lehessen az épületben tartózkodókat és a beavatkozó 

tűzoltókat érő áramütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív miatt 

bekövetkezhető újragyulladás kockázatát. 

A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és 

kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A DC oldal nyomvonalhosszának 

figyelembe vételével 0- 5 -10 m alapján kell a leválasztás helyet elhelyezni. Részletes 

megoldás a villamossági kiviteli terv fogja tartalmazni.  

                   

Napelemes rendszer esetén figyelmeztető feliratot, biztonsági jelet kell elhelyezni. 

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ 

AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS 

FESZÜLTSÉG ALATT MARADHATNAK!” 
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8. Hő-és füstvédelem 

 

A tervezett épületben a menekülési útvonal - kiürítés második szakasza- nem kerül 

kialakításra, hő-és füst elvezetést nem kell létesíteni. 

 

 

9. Villamos és villámvédelmi berendezések, biztonsági jelek 

 

 

Az épület elektromos rendszere az MSZ HD 60364 sz. szabvány előírásainak 

megfelelően készül. Az épület elektromos rendszerének leválasztására tűzeseti  

főkapcsoló kerül beépítésre. Az épület használatbavételei eljárása során az elektromos 

rendszer megfelelősége első mérési jegyzőkönyvvel kerül igazolásra.  

 

A folyosón, közlekedőben, közösségi térben biztonsági világítás- irányfény világítás 

létesül.  

 

Az épületre norma szerinti villámvédelmi berendezést kell létesíteni.  

Az épület villámvédelmi berendezésének kialakítására kiviteli tervdokumentációt kell 

készíteni. A tervdokumentációt villamos tervező készítheti, aki akkreditált 

villámvédelmi létesítés tanfolyamot eredményesen elvégezte. Az épület 

használatbavételi eljárása során a villámvédelem megfelelőségét jegyzőkönyvvel kell 

igazolni. 

 

 

10. Épületgépészet 

 

 

Az épület fűtése a szabadból nyíló kazánházból kerül biztosításra. A kazánházban 1-1 

db fa és gáztüzelésű kazán kerül elhelyezésre. Hőleadást radiátorok fogják biztosítani. 

A kazánok összteljesítménye 140 kW alatti. 

 

 

11. Beépített tűzjelző és oltóberendezés 

 

A tervezett épület tűzvédelmére beépített tűzjelző berendezést nem kell létesíteni. 
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12. Tűzoltó készülék elhelyezése 

 

 Önálló rendeltetési egység alapterület Oltóegység 

300-400 6 

Az alapterület alapján szükséges tűzosztály: 

Oltóanyag-

egység 

[OE] 

MSZ EN 3-7 

szabvány 

szerinti 

tűzosztály 

A B 

1 5A 21B 

2 8A 34B 

3   55B 

4 13A 70B 

5   89B 

6 21A 113B 

9 27A 144B 

10 34A   

12 43A 183B 

15 55A 233B 

 

A tervezett óvoda tűzvédelmére 21A, 113B oltásteljesítménynek megfelelő tűzoltó 

készülék (ek) kerülnek elhelyezésre. 

 

A tűzoltó készülék felett biztonsági jel kerül elhelyezésre. 

A jel elhelyezése: 
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Javasolt panoráma jel, amely 180° -os látómezőt biztosít. 

 

 
 

 

Tűzvédelmi Nyilatkozat 

 

A tűzvédelmi műszaki leírás a tervezői adatszolgáltatás alapján készült. 

 

 

A tűzvédelmi dokumentáció készítéséhez szükséges építész tűzvédelmi szakértői 

jogosultsággal rendelkezem.  

A tervezett megoldások biztosítják a tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, 

közösségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében. A 

kockázati egység meghatározása az OTSZ.  10. § (3) bekezdése alapján történt. A 

jogszabálytól eltérés nem vált szükségessé, a tervezett műszaki megoldások 

megfelelnek a 1996 évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről, a tűzoltóságról), az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendelet, valamint a vonatkozó Szabványokban foglalt tűzvédelmi 

követelményeknek.  

Nyíregyháza, 2017. július  

 


